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Durudveien 35
1344 Haslum
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@ www.dacon.no

Sandfang inspeksjon

Inspeksjonsrapport

Ledningsident

Dato for inspeksjonen

Strekk3 07.12.2020
By eller tettsted @vre punkt Inspeksjonsnummer
Oslo Sandfang 2
Adresse Nedre punkt Inspeksjonsretning
Majorstua Kum i gate Medstrems
Ledningstype Overvann Form Sirkuleert
Foringsmateriale Hoyde (mm) 250
Materiale Betong Rengjoring Ikke rengjort
Rarlengde (m) 15,4 Samlet skadepoeng 2
Inspisert lengde 15,4 Lednings skadeklasse 1
Inspeksjonsmetode Rearinspeksjon med videokamera Temperatur 7
Operatgrnavn Dacon Team
Generell kommentar
! Sandfang
‘l i 0,00m  BCD Start inspeksjon
0,00m uB Utfelling / Belegg
0,14m TSB Tverrforskjovet skjot,

Tverrforskjovet

Det tas intet ansvar for eventuelle feil.
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Sandfang inspeksjon

Inspeksjonsrapport

Ledningsident

Dato for inspeksjonen

Strekk3 07.12.2020
By eller tettsted @vre punkt Inspeksjonsnummer
Oslo Sandfang 2
Adresse Nedre punkt Inspeksjonsretning
Majorstua Kum i gate Medstrems
0,62m DE Dimensjonsendring, 250 mm
5,82m . HIG Hindring, Gjenstand i rgrbunn, 25
%, Klokken 5-7, Reduksjon i
tverrsnittsareal er mellom 15 - 30
%
5,97m . SMF Sedimenter, Fine masser (f eks
sand, silt), 14,4 %, Tykkelse pa
avsetning er mellom 5 - 15 %
Det tas intet ansvar for eventuelle feil.
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Sandfang inspeksjon

By eller tettsted
Oslo

Adresse
Majorstua

Inspeksjonsrapport

Ledningsident
Strekk3

@vre punkt
Sandfang
Nedre punkt
Kum i gate

Dato for inspeksjonen
07.12.2020
Inspeksjonsnummer
2

Inspeksjonsretning
Medstrems

1:100

10,62m MEPLA

15,36m BCE

Kum i gate

Side 3av 3

Avslutt inspeksjon

Materialendring, Andre, Plast

Det tas intet ansvar for eventuelle feil.



